
FECHA DE EMISION DEL PROTOCOLO: 12/05/2022                      INFORME Nº: 2022/024583-GC-MSD-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2022/023861
SOLICITADO POR: S. C. LABORATORIOS PERGAMINO                                        
DIRECCIÓN: Alem 374 - PERGAMINO - Buenos Aires - ARGENTINA

FECHA DE INGRESO: 11/05/2022
FECHA INICIO DE ANÁLISIS: 11/05/2022                                       ENVASE: 1 BOTELLA/S DE PLASTICO
FECHA FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 12/05/2022                         PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Remitida - Refrigerada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: MUESTRA 2 : POZO Nº48
DESCRIPCIÓN: AGUA - MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: NO CONSIGNA

RESULTADOS

Análisis Método Resultado Unidad
PENTACLOROFENOL EPA SW 846 M 8041 A < 0.1     µg/l

CAPTAN EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 10.0     µg/l

CLOROTALONIL EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 10.0     µg/l

a-BHC EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

b-BHC EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

y-BHC (LINDANO) EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

d-BHC EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

ALDRIN EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.03     µg/l

DIELDRIN EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

ENDOSULFAN I EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

ENDOSULFAN II EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

ENDOSULFAN SULFATO EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

ENDRIN EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

HEPTACLOR EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.03     µg/l

HEPTACLOR EPOXI EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.03     µg/l

HEXACLOROBENCENO EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

4,4´-DDE EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

CIS NONACLOR EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

4,4´-DDT EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

4.4´- DDD EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

A-CLORDANO EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

G-CLORDANO EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

TRANS NONACLOR EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

TEFLUTRINA EPA SW 846 M 8081 B - GC-MSD < 0.1     µg/l

OBSERVACIONES

 
NOTAS:

La presente muestra NO ha sido extraída por personal del Laboratorio. En consecuencia este NO se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada.-

No está permitida la reproducción parcial de este informe.-

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del

Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.-

---------------------------------------------------FIN DE INFORME--------------------------------------------------

• 
• 
• 
• 

INFORME DE RESULTADOS
Laboratorio certificado bajo normas ISO 9001 - ISO 14001

Laboratorio Habilitado por OPDS - Nº 007

     Protocolo validado electrónicamente por: Ing. ESPINOSA, Juan Pablo, Director Técnico, MP N°57.542

Magallanes 3019 - 1er Piso - Mar del Plata (7600) - Pcia. de Buenos Aires          Tel: +54 0223 480 3402                       www.farestaie.com.ar


