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Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y Larrea 1 Pergaminol Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

, 
1Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 

MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

i 
'Fecha 10/05/2019 Hoja N° 1 de 3 

Informe N° 1539 
F echa de Inicio

06/05/2019 
Análisis 

Cadena de Custodia 
Municipal N° 2686 

Análisis solicitado 
, Microbiológico/Fisicoquímico -Agua para Consumo 

¡ Lugar de Extracción Tanque Francia y Mitre — Remitida al Laboratorio 

i
l
Fecha de Extracción 06/05/2019 

! 

I Marco Legal 

_ 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie FeCalib.. 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 18010616 26-06-2018 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 26-06-2018 

Espectrofotómetro UY-Vis PERSEÉ T7DS QC103 04-09-2018 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA HI11310 035663 Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al Uso 

HELGUEIRO 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Medio Ambiente 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y 1-an-calPergaminolBuenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hounail.com  

_ 

[;forme N° 1539 Hoja 2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Unidad 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Helerotrójleas Aerobias 
Alesófilas Viables 

SM 9215 B 30 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B <3 (NMP/100 ml) : Igual o <3 

Bacteria! Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUS1ON FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificad es 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007. S.A.G.P. 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

consultora 
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6EINCI:iiliÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especifica° oTiels 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 
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3\41 
Consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lacren 1Pergamino ¡Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero(lhotmail.com  

Informe N° 
	

1539 
	

1Hoja 
	

3 de 3 

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
, 

Método de 
Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad 
bl Limite Tolerae 

Ley 11.820 

Medición de pH (H4) SM 4500 14+  B 7,72 U pH 6,5 — 8,5 

Conductividad (C.E.) SM 2510 B 1166 µS/cm No especifica 

Alcalinidad Total (CaCO3) SM 2320 B 492 mg/I No especifica 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,047 	; mg/I máx.: 0,05 mg/1 

Dureza Total (CaCO3) SM 2340 C 152 mg/I No especifica 

Fluoruro (F) - 	SM 4500-F D 1,24 mg/I máx.: 1,5 mg/1 

Hierro (Fe) SM 3500-Fe D N/D mg/1 máx: 0,30 mg/I 

Nitrato (NO3") SM 4500- NO3" E 38 mg/1 máx.: 50 mg/I 

Nitrito (NO2) SM 4500- NO2" B ; 	N/D mg/1 máx.: 3,0 mg/I 

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 B I 	823 mg/I máx.: 1500 mg/1 

Sulfatos (SO4-2) SM 4500- 504-2 E 50 mg/I máx.: 250 mg/I 

Cloruro (CI") SM 4500 -a 13 42 mg/I máx.: 250 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 	 r 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmaiLeom  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

• 
Empresa 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 	 1  17/09/2019 Hoja N° 1 de 3 

Informe N° 2218 
Fecha de Inicio

17/09/2019 
Análisis 

Análisis solicitado 	 i  Fisicoquímico/Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción TANQUE FRANCIA Y MITRE 

I i Fecha de Extracción 17/09/2019 

i
Ley 

• 
Marco Legal 

19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Desal pelón 	 Marca Modelo N° Serie F. Calib. 

, Balanza Analítica PCE ABZI 00C 1E010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UY-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de'vidrio. HANNA H111310 035663 Ante. Al Uso 

Concluctímetro 	. HACH SensION5 50300014009 Ante. A so 
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N1 	47 UDS. Rrg 9b11 

Laboratorio de Análisis Industriales 



ICONCLUSIÓN7PikÁi.lbesde  el puntode vista de los parámetros analizados:la muestra CUMPLE con las especificaciones 

bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G 

Ley I 8284 .Art.,982 y 983, dc la,Dir. De promoc.pe la Salud de la Sec. de A.tenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1Buenos Aires 1Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

.Informe N° 
	

2218 
	

;Hoja 
	

2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
Método dé 

Análisis 
-i Resultado—  — 

Obtenido' 
Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 76 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

Laboratorio de Análisis Industriales 



ZONCLUSIÓN FINAL:  Desde CI punto de vista de I-61 par-áme-tr-cis a-n-aii;.ades:la,rnuestra CUMPLE con las especifeaciones 

L

para agua potable de la Ley N° I L820. Prestación de los Servicids 'Públicos dc Agua Potable y Desagües Cloacal s 	la 
Provincia de Buenos Aires. 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 2218 Hoja 3 de 3 

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro Método de 
Análisis 

Resultado.
t'Unidad 

Obtenido 

_._  
Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Alcalinidad Total (CaCO3) SM 2320 B 556 mg/I No especifica 

Cloruro (CV) SM 4500 -CV B 48 	i  mg/1 máx.: 250 mg/I 

Conductividad (C.E.) SM 2510 B ! 	1138 	I µS/cm No especifica 

Dureza Total (CaCO3) SM 2340 C 160• mg/1 No especifica 

Fluoruro (F) SM 4500-F D 1,2 mg/] máx.: 1,5 mg/! 

Hierro (Fe) SM 3500-Fe D 1 	N/D mg/1 máx: 0,30 mg/I 

Medición de pH (H.) SM 4500 H.  B i 	7,8 U pH 6,5 — 8,5 

Nitrato (NO3) SM 4500- NOi E 48 mg/I máx.: 50 mg/I 

Nitrito (NO2] SM 4500- NO i B N/D " mg/I máx.: 3,0 mg/I 

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 B 704 mg/I máx.: 1500 mg/I 

Sulfatos (504-2) SM 4500- SO44  E ' 	67 	j mg/I máx.: 250 mg/I 
N/D: No detectado. La muestra está libre del analizo o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Lerma 1 Pergamino ¡Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Ce!: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguerogtotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación , PERGAMINO 

Fecha 1/10/2019 Hoja14° 1 de 2 

Informe N° 2216 
F echa de Inicio

1/10/2019 
. 	Análisis 

Análisis solicitado Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción POZO FRANCIA Y MITRE 

Fecha de Extracción 1/10/2019 

M arco Lega l 	, 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie F: Calib. 	1 

Balanza Analítica PCE ABZ1 00C 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UY-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA Hl 11310 035663 Ante. Al U o 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al o 

Laboratorio de Análisis Industriales 
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Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Consultora 

San Nicolás y Lomea !Pergamino 1  Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelgueratmail.com  

Informe N° 
	

2216 
	

Roja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Unidad 
Método de 

Análisis 	O btenido 
Resultado 

.C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/100 mi) : Igual o<3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/]00 ml : ausencia 

Psesidomona (mininos° USP 29 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con.  las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007. S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.AIG.P.A., ! 
Ley 18284 Art. 982 y983de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. • . 	 . 

Laboratorio de Análisis Industriales 
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3\471 
 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 

Tcl-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelgueroghotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2254 
F echa de Inicio

7/10/2019 
Análisis 

Análisis solicitado Fisicoquimico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción TANQUE FRANCIA Y MITRE 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

Marco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo 
,. 

N'Serie , . 
_ 

. 	F,. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ I 00C 18010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS X E-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pll —metro — Electrodo de vidrio HANNA Hl 11310 035663 Ante. Al Uso 

Conductimetro HACH SensION5 50300014009 Ante 

1 

U o 

Laboratorio de Análisis Industriales 
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CONCL1JS1ON FINAL: 15esde -el-Punto de vista de ros parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificac 
i para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 

ore A. 
Btoou 

.t4. 6322 

3\41  Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino! Buenos AireslArgentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jheiguero©hotmail.com  

--- 
Informe N° 2254 'Hoja 2 de 2 

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

r 
Parámetro 

Método de 

Análisis 

Resultado 
. 

Obtenido 
n  U i .dad 

Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Alcalinidad Total (CaCO3) SM 2320 B 629 mg/I No especifica 

Arsénico (As) SM 3500-As C i 	0,050 	1 ing/I máx.: 0,05 mg/I 

Cloruro (a) SM 4500 -cr 8 44 mg/I máx.: 250 mg/I 

Dureza Total (CaCO3) SM 2340 C 120 mg/I No especifica 

Fluoruro (E) SM 4500-E D . 	1,3 mg/I máx.: 1,5 ing/I 

Hierro (Fe) SM 3500-Fe D N/D mg/I máx: 0,30 mg/I 

Medición de pH (H.) SM 4500 H.  B 	• 7,9 	1  U pH 6,5 —8,5 

Nitrato (NO3 ) SM 4500- NO3-  E 47 	I mg/I tnáx.: 50 mg/I 

Nitrito (NO2 ) SM 4500- N01-  8 1 	N/D mg/I máx.: 3,0 mg/I 

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 B 720 mg/I Max.: 1500 ing/I 

Sulfatos (504-2) SM 4500- SO4 E 66 nig/I máx.: 250 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del ailanto o lo contiene en una concentración inferior al limite de 

detección del método de análisis. 	 . 

JUAN MA EL HELGUERO 
U c. en : fent+ y Seguridad 

egitidad Ambiental 
Mat. N,  647 0.P,D.5 RUP 110037 

Laboratorio de Análisis Industriales 



Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANAL1SIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

'Ubicación 	- PERGAMINO 

l 
Fecha 18/12/2019 Hoja N° . I de 3 

Informe N° 2404 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción TANQUE FRANCIA y MITRE 

Ma'reo Legal  

Ley 19517/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca 	Modelo 	)1•1°-lerie 	FAGáliW; -' 
—; 	'  

Balanza Analítica 	- PCE 	ABZIOOC 	IB010616 	24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS 	XE-600 	161150149 	24-05-2019 

Elpectrolotómetro UV-Vis PERSEÉ 	T7DS 	QC103 	23-09-2019 

_ pfl —metro — Electrodo de vidrio — HANNA 	H111310 	035663 	Ante. Al Uso 

Conductimetro HACH 	SensION5 	50300014009 	Ante. Al Uso 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Jarrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: thelguero©hotmail.com  

; Informe N° 
	

2404 
	

Hoja 
	

2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 

Resultado 

Obtenido 
Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heierandficas derobias 
Mesafilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500() 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 8 1 (NMP/I00 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Laboratorio de Análisis Industriales 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/m1 y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

'CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parárnetros analizados, la muestra CUMPLE Con las especifica 
!bacteriológicas para aguaPotable del Código Alimentario Argentino Res/Conj. 68/2007; S.P.R.R.S.; y .196/2007, S.A.G 
.Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec.-de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Nora A. 
8100 

M.N. 6322  

no 

Mi' 3203 



CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especi 	nes 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües CloacaleS e 
Provincia de Buenos Aires. 	 _ 
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3\41  Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergaminol Buenos Aires !Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 
	

2404 
	

Hoja 
	

3 de 3 

ANÁLISIS FISICO - QUIMICO 

Parámetro 
'Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 
Ley 11.820 

Alcalinidad Total (CaCO3) SM 2320 B . 494 mg/I No especifica 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,048 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Cloruro (Cr) sm 4500 -CI-  B 39 mg/I máx.: 250 mg/I 

Dureza Total (CaCO3) SM 2340 C 118 mg/I No especifica 

Fluoruro (F) SM 4500-F D 1;1 	, mg/1 máx.: 1,5 mg/I 

Hierro (Fe) SM 3500-Fe D N/D mg/I máx: 0,30 mg/I 

Medición de pH (r) SM 4500 11+  B 7,55 U pH 6,5 — 8,5 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3-  E 48 mg/I máx.: 50 mg/I 

Nitrito (NO2) SM 4500- NO2-  B N/D mg/I máx.: 3,0 mg/I 

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 8 820 mg/I máx.: 1500 mg/I 

Sulfatos (5O44) SM 4500- 504 1  E 53 mg/I máx.: 250 mg/1 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 	
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14.11 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lacren 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

I 
;Empresa 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación 	 'PERGAMINO 

Fecha 10/05/2019 Hoja N° 1 de 3 

N° i 
F

lnforme 1540 
echa de inicio 

Análisis 
06/05/2019 

Cadena de Custodia 
i Municipal N° 

2687 

Análisis solicitado Microbiológico/Fisicoquímico -Agua para Consumo 

Lugar de Extracción Tanque Planta Piloto Sur— Remitida al Laboratorio 

Fecha de Extracción 06/05/2019 

Marco Legal 

• 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

I 	
Descripción 	 Marca Modelo N° Serie . Calib. 

R 

Balanza Analítica PCE ABZ100C IB010616 26-06-2018 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 26-06-2018 

Espectrofotómetro UY-Vis PERSEÉ T7DS QC103 04-09-2018 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al Uso 

Conductírnetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al Uso 

i 
¿Sin . z HEWLIERO 

Lía en rene y Seguridad 
Inri 	uridad Arnbierrtal 

7.0nos Ni N939LIU 

consultora 
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M. . 3203 
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OPOS aro N'alar 
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MatruAg 

3VH Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y LarrealPergamino1Buenos Aires lArgentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail:jhelguero@hotmaii.com  

Informe N° 
	

1540 
	

Hoja 
	

" 2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

I 	 - 	- 	- 	-- 
i 	

Parámetro 
-Métodode 

Análisis 
-- Resultado-  - - 

Obtenido 
Unidad C.A.A. 	1 

Recuento de Bacterias 
Heteroíróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B <3 (NMP/100 ml) : Igual o <3 

Bacteria( Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml :. ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciçifes 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. SajjtaiideI Ministerio de Salud. 

consultora 
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BIOCIU 
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3VEI Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergaminol Buenos Aires lArgentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

:Informe N° 
	

1540 
	

'Hoja 
	

3 de 3 

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 
Ley 11.820 

Medición de pH (1t) SM 4500 11+  B 7,91 U p1-1 6,5 — 8,5 

Conductividad (C.E.) SM 2510 B 1439 MS/cm No especifica 

Alcalinidad Total (CaCO3) SM 2320 B i 	540 mg/1 No especifica 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,048 mg/1 máx.: 0,05 mg/1 

Dureza Total (CaCO3) SM 2340 C 154 mg/I No especifica 

Fluoruro (F) SM 4500-F D 1,24 mg/I máx.: 1,5 mg/1 

Hierro (Fe) SM 3500-Fe D N/D mg/I máx: 0,30 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3-  E 37 mg/1 máx.: 50 mg/I 

Nitrito (NO2) SM 4500- NO2" B N/D mg/1 máx.: 3,0 mg/1 

Sólidos Disueltos Totales SM 2540 B 944 mg/I máx.: 1500 mg/1 

Sulfatos (5044) SM 4500- 504-2 E 78 mg/1 máx.: 250 mg/] 

Cloruro (CI) SM 4500 -cr B 71 mg/1 máx.: 250 mg/1 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

Laboratorio de Análisis Industriales 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacio es 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Consultora 

San Nicolás y LarrealPergaminolBuenos Aires lArgentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@holmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS—
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 25/06/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2061 
F echa de Inicio 25/06/2019 

Análisis 

Análisis solicitado Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción TANQUE PPS 

Fecha de Extracción 05/06/2019 

M arco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

I Descripción 	 Marca Modelo N°  Serie F. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ100C 18010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 04-09-2018 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA HI11310 

, 

035663 Ante. Al U 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al USI 

k / 
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MI Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

informe N° 
	

2061 
	

'Hoja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Unidad 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B <30 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B < 3 (NMP/100 ml) : Igual o<3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lance 1 Pergaminol Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero®hotmail.com  

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE Con las especificaci nes 
Jbacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P A., /  
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 
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1/FI 'Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1  Pergamino ¡Buenos Aires 1Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Gel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
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19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 
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ANALISIS FISICO - OUIMICO 
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Arsénilo (As) SM 3500-As C ,. kell,, 
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4 e 	dl 	I mg!! máx.: 0,05 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al limite de 
detección del método de análisis. 
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