
MI Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Lar-col Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 41 0440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANAL1SIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 28/08/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2133 
Fecha de luido

28/08/2019 
Análisis 

Análisis solicitado Fisicoquímico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción RAMON RAIMUNDO Y BV. ALIVIAFUERTE 

Fecha de Extracción 28/08/2019 

arco 	egal  M 	L 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
3 4/20 12 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción Marca Modelo N° Serie F. Callo, 

Balanza Analítica 	1 PCE ABZ1OOC 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica 	) CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 04-09-2018 

pli —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al Uso 

, Conductímetro HACH SensION5 5030001400 Ante. Al Uso 

Laboratorio de Análisis Industriales 

Aseé 
Lic. en H" 

Me en Segu 
40Nya kr 1.014, 

HERAUERO 
y Seguridad 

ad Arnbiertal 
rig cun so 84 



• 

Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea [Pergamino 1 Buenos Aires [Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 4 I 0440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hoimail.com  

Informe N° 	. 2133 Hoja 	. 	, 2 de 2 

ANALISIS FISICO - QUIMICO 

parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 	I 
. Ley 1L820 	1 

Nitrato (N0i) SM 4500- NO3I E 27 mg/I máx.: 50 mg/I 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con lal' 

especificaciones 'para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües 

Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 

Laboratorio de Análisis Industriales 

Nora A. 
BIOQU 

M.N. 6322 M. 3203 

it 	mptouerto 
Lic. 	ney Seguridad 

ha 	rided Ambie.  tal 
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3\41  Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Lerma 1PergaminolBuenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

'Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2228 
' 	F echa de Inicio

7/10/2019 
Análisis _ 

Análisis solicitado Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción i ALMAFUERTE Y PARAGUAY 

:Fecha de Extracción 7/10/2019 

M arco Legal  

1 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

I 	
Descripción 	 Marca Modelo N° Serie Fi Calib. .. 	. 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA Hl 11310 035663 Ante. Al U 77) 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al Uso 

Laboratorio de Análisis Industriales 



 

3\4-1 
consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1Pergaminol Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmaiLcom  

Informe N° 2228 ¡Hoja 	 i 2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Unidad 
Método de 

Análisis 
-Résultado— 

Obtenido C.A.A. 	1  

Recuento de Bacterias 
Heleratróficas Aeroblas 
Mesólilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseurlomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especif iones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007,  
Ley 18284 Art.,982 y 983 de la Dir. De  Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Nora A. 
BIO 

M.N. 63 

ano 
A 
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1/F11 
 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1 Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

!Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 	 r  2227 
Fecha de Inicio 

Análisis 
7/10/2019 

Análisis solicitado 	 1 Microbiológico - Agua para Consumo 

I 
Lugar de Extracción BARRIO CHAMPAGNAT 

. Fecha de Extracción 7/10/2019 

M arco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie F -Calib 

I Balanza Analítica PCE ABZ1OOC IB010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UY-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

01—metro — Electrodo de vidrio HANNA HI11310 035663 Ante. Al U o 

Conductímetro HACH 5ensION5 50300014009 Ante. Al 	o 

c Onsultora 



sano 
CA 

M.P. 3203 

14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1Pergamino1Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguereotmaitcom 

Informe N° . 2227 IHoja 2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro - Método de—  
_ Análisis 

--Resultado 
Obtenido 

Unidad 
_ 

C.A.A. 
_ 

Recuento de Bacterias 
Heterolróficas Aeroblas 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/m1)(*) : <a 500 (") 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

Laboratorio de Análisis Industriales 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especi e ciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y,196/2007, S. 
Ley 18284 Art. 982 y983 de la Din. De Promoc. De la Salud  de la Sec.  de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

MEI:SUERO 
y S9guridad 

Ambental 
-OPIIS Boa /4.3983 



Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Lerma 1Pergamino1Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANAL1SIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

' 
Empresa 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 	 1 7/10/2019 
, 

Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 	 1  2229 Fecha de Inicio 
Análisis 

7/10/2019 

Análisis solicitado Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción MEXICO Y LAGOS 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

I 

: Marco Legal  
i 
! 	 _ 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie F. 	alib. 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 18010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA HM 1310 035663 Ante. Al U 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al so 

Laboratorio de Análisis Industriales 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero©hotmail.com  

:Informe N° 
	

2229 
	

'Hoja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

i 
i 	Parámetro 

— 

Métódo—de7 
Análisis 

—Resultado— 
, 	Obtenido 

_  
Unidad C.  .A.A: 

Recuento de Bacterias 

Heterotróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/100 m1) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

I C-0-VCIIVI6N—FTWA L:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especi ca iones 
!bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S. .G. .A., j 
'Ley 18284  Art. 982 y983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atene. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

iw4wMkfasERD 
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lkirtit 	7 -OPflS RP 311) 

consultora 



   

    

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea [Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cc!: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmaiLcom  

    

consultora 

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

!Empresa 	
!
1 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

!Ubicación PERGAMINO 

Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2230 Fecha de Inicio 	' 
Análisis 

7/10/2019 

Análisis solicitado Microbiológico - Agua para Consumo 

!Lugar de Extracción BARRIO ATEPAM 

!Fecha de Extracción 7/10/2019 

Marco'Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

I • Descripción 	 Marca Modelo , N° Serie 	— F. Callb. 

Balanza Analítica PCE ABZ100C 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH _metro . L Eléctrodo de vidrio HANNA HI113 I 0 035663 Ante. Al Uso 

Cond uctímetro MACH SensION5 50300014009 Ante. Al so 

JIM 	leal..1010 
tia eil 	y &gurbia' 
ha en44iuÑiad Ñn 

Mars;ia 	7 -011111110410 



CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las espe fi 
'bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007,5 
:Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Nora A 	ano 
BiOQINI, A 

M.N. 632 	MR 3203 

aciones 
PA, 

3m1Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

'Informe N° 
	

2230 
	

Hoja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
Méto-do—de 

Análisis Obtenido 
--Re—s-ultado 

 
Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aerobias 
illesOfflas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : < a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/I00 mi) : Igual o<3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

a ̂ te 	befilian0 
Ha dr 	Y Fetided- 

ridad Ambos& 
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consultora 



3\41.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
I 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

lUbicación 	 I PERGAMINO 

iFecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 
1 
Informe N° 
i 2231 

I 	Fecha de Inicio 
I 
I 	Análisis 	, 

7/10/2019 

i 
: Análisis solicitado Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción RED KENNEDY 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

M arco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

í 	
Descripción 	 Marca Modelo N° Serie F. Calib. 

..-- t"-Q• , . 

I Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 1E010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA HI11310 035663 Ante. Al 	so 

Conductímetro MACH SensION5 50300014009 Ante. Al 	s 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  



ilnforine N° 
- 

   

   

2231 :Hoja 2 de 2 

   

   

14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

I 	Parámetro 
_ 

Método 
_  

de 
Análisis 

Resultado 
_ Obtenido 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heteroiróficas Aerobias 
lifesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Col ¿formes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona °eruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 	' 

(1. ..en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

'CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las espec 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino }tes. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S . 

'Ley 18284 Art. 982 y 983 de  la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de AJencSanitaria del Ministerio de Salud. 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y LarrealPergaminolBuenos Aires Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

ano ora A. C 
BIOQuI 

.N.6322 203 



3\41  Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANAL1SIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2227 
F echa de Inicio, 

Análisis 
7/10/2019 

Análisis solicitado Fisicoquímico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción BARRIO CHAMPAGNAT 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie F. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ100C 113010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UY-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pll —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al U 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al lis/ 

/ 

JUAN M EL HELGUERO 
Lie, en J4lene y seguridad 

Ing. en foguridad Ambiental 
MM. 	47- 0.P.D.S RUP 000377 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires [Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  



14.11 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelgueroShotmail.com  

Informe N°. 	. 2227 Hoja 2 de 2 

ANÁLISIS FISICO - QUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
'Resultado . 

Obtenido 
Unidad Limite Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,038 mg/I máx.: 0,05 mg/! 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3-  E 42 mg/I máx.: 50 mg/I 

¡VID: No detectado. La muestra está libre del imanto o lo contiene en una concei (ración inferior al límite de 

detección del método de análisis. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especifie 

para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloácales en I 

Provincia de Buenos Aires. 

Nora A. 
BIOQU 

N. 6322 Ni. P. 20,WAN MA 
Lic, en g 

I 	seg 
Mal. Nt 2647 

El HELGUER0 
ene y Seguridad 
Med Ambiental 
0.2.D.S RUP 000377 

Laboratorio de Análisis Industriales 



„Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea ¡Pergamino [Buenos Aires [Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguerogiotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
	  MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 7/10/2019 Floja N° I de 2 

Informe N° 2230 Fecha de Inicio 
Análisis 7/10/2019 

Análisis solicitado Fisicoquímico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción BARRIO ATEPAM 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

Marco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripcion 	 Marca Modelo N° Serie F. Calib. 	I 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 113010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

p11 —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH SenslON5 50300014009 Ante. Al 4 

JUANM 
Lic, en 
erg. e 

MaL 

EL HELGUERO 
glena y Seguridad 

eguridad Ambiental 
OROS RUP 000317 



Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 2230 'Hoja 2 de 2 

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
1 

M Método de 
Análisis - 

Resultado 
Obtenido 

' Unidad limite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,037 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3-) SM 4500- NO3" E 30 mg/I máx.: 50 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al limite de 

detección del método de análisis. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el puntb de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE Con las especifica ones 

para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

Provincia de Buenos Aires. _  

 

Nora A. 	no 
BIOCI 

M.N. 6322 M.P. 203 

JUAN M UEL HELGUERU 
Lic. e 'glena y Seguridad 

Ing. 	egurided Ambiental 
Mat 	52(47 • D.P.D.S RUP 00037T 

Laboratorio de Análisis Industriales 



consultora Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero®hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

:Ubicación PERGAMINO 

Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2229 
F echa de Inicio

7/10/2019 
Análisis 

Análisis solicitado Fisicoquímico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción MÉJICO Y LAGOS 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 

34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie F. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZIOOC IB010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotnructro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pli —metro— Electrodo de vidrio HANNA Hl 11310 035663 Ante. Al Us 

Conductímetro HACH SenSION5 50300014009 Ante. A Usi 

/ 

JUAN MA I HEIGUERO 
Lic. en 11ene y Seguridad 

Ing. en •gurlded Ambiental 
Mat.N0 	7 • 0.P.D.5 1RUP 000317 

3\41,Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 



a no 
A 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
3V1-1 
consultora 

San Nicolás) Larrea 1  Pergamino1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hoimail.com  

Informe N° 
	

2229 
	

Hoja 
	

2 de 2 

ANAL1SIS FISICO - QUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis .• 	. 

-Resultado-  
Obtenido 

'Unidad 
- Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,048 mg/! máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3-) SM 4500- NO3' E 22 	• mg/! max.: 50 mg/l 

¡VID: No detectado. La muestra está libre del analito o lo emulen( en una concentración inferior al limite de 
detección del método de análisis. 

:CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaei nes 
;para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
'Provincia de Buenos Aires. 

Nora A. 
810 

M.N. 632 	IM 3203 

JUAN MA 	HELGUEllu 
lie, en 	e y Seguridad 

Ing. en 5 	dad Ambiental 
Mal. 	P.D.5 RUP 00031 



Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y Larrea 1 Pergaminol Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hounail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

!Ubicación PERGAMINO 

Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2228 
Fecha de Inicio

7/10/2019 
Análisis 

Análisis solicitado Fisicoquhnico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción ALMAFUERTE Y PARAGUAY 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 	18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
3 4/20 12 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N' Serie F. Calib. 

Balanza Analítica PCE A BZ1OOC IB010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

EspeetroTotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pli —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al Us 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al L 

I 

so 

JUAN M N LHaGUERO 
tIcen 	ne y Seguridad 

Ing. en 	iniciad Ambiental 
Mat. Ni 5 	7 - 0,10,8 RUP 000377 



Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 	 Laboratorio de Análisis industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelgueroghotmail.com  

Informe N° 2228 i Hoja 2 de 2 

ANALISIS FISICO - QUIMICO 

parámetro 
_. 

Método de. 
Análisis 	' 

Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 
Ley 11.820 -  

Arsénico (As) SM 3500-As C • 9,050 mg/I max.: 0,05 nagil 

Nitrato (NO3-) SM 4500- NO3" E 21 mg/I máx.: 50 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concei tración inferior al limite de 

detección del método de análisis. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vistaide los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacione 

para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Nora A. 	no 
BIOQ 

1.4.N. 6322 	M. 3203 

JUAN MA 	HELGUERO 
1.1c 	glon y Seguridad 
Ing. en 	Lid od Ambiente! 

Met N1 5264 0 0.5 RUP 000377 



Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y Larrca 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tcl-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguerogholmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

.Empresa . 	
1  DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

'Ubicación PERGAMINO 

i 
; Fecha 7/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2231 
F echa de Inicio 

Análisis 
7/1012019 

Análisis solicitado Fisicoquímico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción KENNEDY RED 

Fecha de Extracción 7/10/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo NI(' Serie F. Calib. 	1 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al so 

JUAN M' EL HELGUERU 
Lic, en glena y Seguridad 

ing, e eguridad Amblentni 
Mot. N 	47 - 0.13.0.S RUP 000377 



.CONCLUSIÓN AÑAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaci 
;para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
'Provincia de Buenos Aires. 

Nora A. 
BIOQU 

MM. 6322 

no 

M.P 3203 

JUAN MA 
en 

Int en 
Met. N. 

EL HELGUER0 
lene y Seguridad 
Melad Ambiental 
0,P.D.5 RUP 00637/ 

14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 
	

2231 
	

Hoja 
	

2 de 2 

ANÁLISIS FISICO - QUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 

Resultado 

Obtenido 
Unidad 
' 

___._ . _....._ 
Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) ' SM 3500-As C . 0,050 mg/1 máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" E 40 mg/1 máx.: 50 mg/I 

AVD: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al limite de 
detección del método de análisis. 

Laboratorio de Análisis Industriales 



Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y Larrea 1Pergamino1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

i :Ubicación i 
PERGAMINO 

i 
!Fecha 8/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

'Informe N° 2233 Fecha de Inicio 	' 
Análisis 8/10/2019 

Análisis solicitado 	 , Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción 	1 PEDRO TORRES Y ECUADOR 

!Fecha de Extracción 
I 

8/10/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

I Descripción Marca Modelo N Serie -titakEkellp..::€ I 

l Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 113010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómeti; UV-Vis \ ' 	. PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pll —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 

• 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 

Ante. Al U ol 

Ante. Al s 



Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1Buenos A ires1Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguerodahotmail.com  

lInforme N° 2233 

_ . 

I Hoja 	
. I 2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
1 

- Método de-  
Análisis Obtenido 

Resultido 
 

Unidad ' 	' C.Á.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aeroblas 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/100 ml) : Igual o<3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

_  
CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUM PU-Con las—especificacic7nWi 

;bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Laboratorio de Análisis Industriales 

atItin 	IEWLSO 
Lk.al, 	y SeguMad 

Ambienial 
oPnaPaawm hwaxin 



 

\A-1 
consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino [Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero@hotrnail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

• 
Empresa 	

• 'MUNICIPALIDAD 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 

DE PERGAMINO 

iUbicación PERGAMINO 

iFecha 8/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2234 F echa de Inicio
8/10/2019 Análisis 

i Análisis solicitado Microbiológico - Agua para Consumo 

i 
'Lugar de Extracción C. DUARTE E YRIGOYEN 

Fecha de Extracción 8/10/2019 

Marco Legal 

, 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	• Marca , 	Modelo ,)#' 'przSérie' F. CalitiNV 

Balanza Analítica PCE ABZIOOC 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS xa-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA HI11310 035663 Ante. Al so 

Conductimetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al Us 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1Pergamino1Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 al: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmailcom  

Informe  N0 	 2234 
	

Hoja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Método de 
Análisis 

— Resultido 
Obtenido 

_ 	 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heleratróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10.  (UFC/m1) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/I00 ml) : Igual o<3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

Pseudomona °eruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los phrámetros analizados, la muesUi CUMPLE con las especificaciones 
.bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
• Ley 18284 Art. 982 y983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. _ 	_  

Laboratorio de Análisis Industriales 



jvH Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

'Fecha 8/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2235 Fecha de Inicio i 
Análisis 8/10/2019 

Análisis solicitado , Microbiológico - Agua para Consumo 

i 
Lugar de Extracción LAPR1DA Y SIRIA 

Fecha de Extracción 8/10/2019 

, 

M arco Legal  

[ 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie., , F. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ 1 00C IB010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

01 —metro — Electrodo de vidrio HANNA HI11310 035663 Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH Sens1ON5 50300014009 Ante. Al 

I 

so 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrca 1 Pergamino1 Buenos Aires1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero(lhotmail.com  

.11001 

" Ambiental 
Uc. 	Yaguridad.  
na en 

-COlaft0,33133  ~OOP '41 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 
	

2235 
	

Hoja 	 2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Método de 
Análisis 

Resultado 
Obtenido Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/I00 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

Pseudomona °eruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  D -sT:le el punto de -vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con,  las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G. 

¡Ley 18284 Art. 982 y_983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Ate9çeStliaria  del Ministerio de Salud. 



; 

3\41  Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 8/10/2019 Hoja N° I de 2 

Informe N° 2236 
fecha de Inicio

8/10/2019 
Análisis 

: Análisis solicitado Fisicoquirnico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción CHILAVERT Y MENDOZA 

Fecha de Extracción 8/10/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 	18284/69 y 
SU Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII —Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N°  Serie F. Calih. 

Balanza Analítica PCE ABZI00C 18010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UY-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA Hl 11310 035663 Ante. Al Uso 

Conductínictro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al U 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrca 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tcl-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15555669 
e-mail: jhelguero@hotmailtom  

JUAN 
Lic, en 

ing. en 
Met. $2 

L HELGUERO 
no y Seguridad 

urided Ambiental 
T • 0.P.D.5 RUP 000311 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larca 1 Pergamino1 Buenos Aires 1Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

I forro e N° 
	

2236 
	

Hoja 
	

2 de 2 

ANÁLISIS FISICO - QUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad 
Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,049 mg/I máx.• 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" E 33 mg/I máx.: 50 mg/I 

[VID: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 

detección del método de análisis. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE don las especificacio 

para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua.Potable y Desagües Cloacales en la 

Provincia de Buenos Aires. 

ra A. Ce 
BlOQUIMlÇ 

.N. 6322 	lit 

JUAN MANU HELGUERO 
Lie.en 	Reguddad 

ing, en 	d Ambiental 
MilN.52647 	5 RUP000377 

Laboratorio de Análisis Industriales 
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,Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 'n 

consultora 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y Lama I Pergamino1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 41 0440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

!Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 8/10/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2235 
F echa de Inicio

8/10/2019 
Análisis 

Análisis solicitado Fisicoquímico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción LAPRIDA Y SIRIA 

Fecha de Extracción 8/10/2019 

M arco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca " Modelo •  N? Serie F. Calib. 	1 

Balanza Analítica PCE ABZ100C 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotórnetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al U 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al 	so 

JUAN M' EL HELGUEltu 
Lic. en 	lene y Seguadnd 

lag. e - 'guadad Ambiental 
Mat 	• 0.15.0.5 RUP 000377 



_ 
CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacione 

. para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua-Potable y Desagües Cloacales en la 
'Provincia de Buenos Aires. 

3V1.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

Informe N° 
	

2235 
	

Hoja 
	

2 de 2 

ANALISIS FISICO - QUIMICO 

Parámetro . 	
—'

Unidad 
Método de 

Análisis 

Resultado 

Obtenido . 

Límite Tolerable 

Ley 11.820 	. 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,048 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO;) SM 4500- NO; E 37 mg/! max.: 50 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del anal 110 o lo contiene en una cotice, tración inferior al limite de 

detección del método de análisis. 

JUAN MA 1 HELGUElw 
uc, en 	e y Seguridad 

In 	 ad Ambiental 

Mal. 10526 	• P.D.S RUP 0003/ 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  



Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
3\A-I 
consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail.  jhelgueroghotmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 8/10/2019 Floja N° 1 de 2 	. 

Informe N° 2257 
F echa de Inicio

8/10/2019 
Análisis 

Análisis solicitado Fisicoquírnico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción ECHEVERRIA Y SAN NICOLAS 

Fecha de Extracción 8/10/2019 

co L Mar 	egal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca 	Modelo 	N° Serie 	F. Calib. 	I 

Balanza Analítica PCE 	ABZ10OC 	1B010616 	24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS 	XE-600 	161150149 	24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ 	T7DS 	QC103 	23-09-2019 

pH —metro— Electrodo de ,,idrio HANNA 	H111310 	035663 	Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH 	SensION5 	50300014009 	Ante. Al Us 

JUAN MANU HELGUERL 
Me. en Higle e y Seguridad 

	

ing. 	e 	dad Ambiental 

	

Met. N 	P.D.S RUP 000311 



Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1  Pergamino Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informé N° 2257 floja 2 de 2 

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
I 

_ 	 _  
Método de 

Análisis 

Resultaelo 

Obtenido 

.. 
-
Unidad 

Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C .0,035 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3-) SM 4500- N0.3" E 44 mg/1 máx.: 50 ing/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del rinanto o lo contiene en una concentración inferior al limite de 
detección del método de análisis. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados; la muestra CUMPLE con las especificacior 

para agua potable de la Ley N° 1 1.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Laboratorio de Análisis Industriales 

Nora A. 
n'o 	A 

.N. 63 22 	M:. 3203 

JUAN MA 
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ing. en 
Mal 5264 

HELGUEItu 
e y Seguridad 
dad Ambiental 
P.D.S RUP 000377 

ano 



.gonsultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

consultora 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y 'arrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

'Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 8/10/2019 
' 

Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 2256 
Fecha de Inicio 

Análisis 
8/10/2019 

Análisis solicitado Fisicoquímico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción CONI Y RIVADAVIA 

Fecha de Extracción 8/10/2019 

• 

• 

Marco Legal 

• 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(CA A) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Módelo , N'Serie F. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ100C 113010616 24-05-2019 

' 	Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

p14 —metro — Electrodo de vidrio HANNA 11111310 035663 Ante. Al U 

Conductime ro 	 • HACH SensION5 50300014009 Ante. Al s 

JUAN MAN 
Lic. en Hl 

lng. en S 
SS 

L HELGUEllb 
re y Seguridad 
Med Ambiente! 
0.P.D.S RUP rmn3rt 



' Informe N° - 2256 Hcija 2 de 2 

   

14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Láurea 1 Pergaminol Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

ANALISIS FISICO - QUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad 
' 

 Limite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,050 	. mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3] SM 4500- NOi E 45 mg/I máx.: 50 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del ailanto o lo contiene en una COl1CC1 ¡ración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

!CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parátnetros analindos, la muestra CUMPLE con lás especificad 

:para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

:Provincia de Buenos Aires. 

Nora A. 
BIOQt 1 A 

M.N. 632 	M. 3203 

EL HELGIlli“, 
ene y S egurtiltul 
utided Ambiental 

RUP00031/ 

consultora 
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3\41  Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 PergaminolBuenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmaiLcom  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

; l Empresa  
l 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación 	 ' PERGAMINO 

Fecha 6/11/2019 - Hoja N° 1 de 3 

Informe N° 2311 
' 	Fecha de Inicio 
i 	Análisis 

6/11/2019 

1 
 Análisis solicitado Fisicoquímicofflicrobiológico - Agua para Consumo 

i 
i 	 I Lugar de Extracción BARRIO GUEMES (RED) 

Fecha de Extracción 6/11/2019 

;Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 

1 34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie 
--- - 

F. Calib. 

Balanza Analítica PCE A BZ100C 1B010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro Uy-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

04 —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al 	7  

Conductimetro HACH SensION5 50300014009 Ante. 	I 	so 

Laboratorio de Análisis Industriales 

Jr 03.4 
el 

Inri en 
Maula 

HaGITERT) 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Medio Ambiente 
consultora 

San Nicolás y Larrea ¡Pergamino 1Buenos AiresiArgentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hounail.com  

,Informe N° 
	

2311 
	

Hoja. 	 2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Método de 
Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Helerotróficas Aeroblas 
MesOilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/I00 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
I bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S. 

ey  18284 Art. 982  y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Li ine 	1~0 
Un. en If 	y Seguridad 
Mg en 	d Ambiento! 

teetrum 	OS Pon N' 39n, 

Laboratorio de Análisis Industriales 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Medio Ambiente 
consultora 

Informe N° 2311 Hoja 3 de 3 

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

_ 
Unidad 

4 
Límite Tolerable ' 

Ley 11.820 _ 	 _ 
- 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,041 mg/! máx.: 0,05 mg/1 . 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" E 43 mg/! máx.: 50 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lama 1Pergami no 1Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jheiguero(lhotmail.com  

.CONCLUSTÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, ía muestra CUMPLE con las especificaciones 

,para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

[Provincia  de Buenos Aires. 	 _  
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JytH Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 
Laboratorio de Análisis Industriales 

San Nicolás y Lama 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

[Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 6/11/2019 Hoja -N° 1 de 3 

Informe N° 2310 Fe 	de Ic cha 	niio
6/11/2019 Análisis 

I 
1 Análisis solicitado Fisicoquimico/Microbiológico - Agua para Consumo 

'Lugar de Extracción S. ORTIZ Y MOSCONI 

Fecha de Extracción 6/11/2019 

M arco Legal  

_ 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII—Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca 
_-- 

Modelo N° Serie E. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC IB010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

01 —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ant . Al so 

Conductimetro HACH SensION5 50300014009 A te. 	I Uso 

HEIBIJERO 

	

lie, en 	ne y Seguridad 

	

hl en 	uridad Ambiental 

	

Ityinsti km 	7 opas 	agt, 



-CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los'parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especifi clones 
'bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A P.A., 
'Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atcnc. Sanitaria del Ministerio de Salud. _ 	 _  

3\4119  
consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea IPergamino1Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
jhelguero@hotmail.com  

. 	_ 

'informe N° I  2310 Hoja 2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

- Método de 	Resultado 
Parámetro Unidad 	C.A.A. 

Análisis 	Obtenido __ _. 	 i  
Recuento de Bacterias 
Helerotróficas Aerobias 	 SM 9215 B 	10 	(UFC/ml) (*) 	: <a 500 (*) 
Memez Viables  

Bacterias Coliformes Totales 	SM 9221 B 	1 	(NMP/I00 ml) 	: Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales 	SM 9223 	Ausencia 	A-P/100 ml 	: ausencia 

Pseudomona aeruginosa 	 USP 29 	Ausencia 	A-P/100 ml 	: ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

1 

&ISM 	14B.BLIERÓ 
Lb. en etienevseguridad 
tnp 	euridad Ambiental 

7-naas ataasi 



HEIGUERO 
Y Seguridad 

mi Ambieitgi 
apna 

394.1 
consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lerma 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 

Tcl-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero®,hotmail.com  

I 
Informe N°  2310 Hoja 3 de 3 

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
Métado -de---",-  

Análisis 
-Resultado—  

Obtenido 
------ !Unidad f 

Límite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,040 mg/! máx.: 0,05 mg/! 

Nitrato (NO3 ) SM 4500- NO3" E I 	39 	I mg/1 máx.: 50 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

[CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestraCU—T11--PLE, Con las especificaciones 

'para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales yrí la 

¡Provincia de Buenos Aires. 



Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
3VH 
consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguera@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

!Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 6/11/2019 
i 

Hoja N° I de 3 

Informe N0  i 2308  
Fecha de Inicio 

Análisis _ 
6/11/2019 

I i Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción BARRIO 9 DE JULIO 

Fecha de Extracción 6/11/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie E Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC IB010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante 	1 Uso 

/ 

MS44 	
itrnip Un en yr 	y giguriclad 

Mg en Se ridad Ambintal 

Mame, NId 7.QP.0au%cN'3i 



'CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
'bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argehtino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art.282 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

STISIERD 
rana y SegUridad 

guridad Ambiental 
74111DE Roa 3Ets) 
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Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino ¡Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 

e-mail: jhelguero@hotrnail.com  

Informe N° 
_ 

2308 !Hoja 2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
_ 

Método de 
Análisis 

Resultado 
. Obtenido 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotrffleas Aerobias 
Mesafilas Viables 

. 
SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 8 1 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

Laboratorio de Análisis Industriales 



para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

Provincia de Buenos Aires. _ 	 _ 	_ 

CONCLUSIÓN FINAL  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE coi--; las especificaciones 

119 

Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino] Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

'Informe N° 
	

2308 	iHoja 
	 3 de 3 

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 

_ 
Mérodo de—  

Análisis 
' Resulta—do 

Obtenido 
,U-nidad 
, 
---- 

1 
Limite Tolerable 

.Ley 11.820 

Arsénico (As) . 	SM 3500-MC ! 	0,042 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO; E 42 	I _ mg/1 máx.: 50 mg/I 

N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
deteccióni del método de análisis. 

JEL1-iFIZIERO 
Lic. 	eney seguridad 

1110 	uridad Ambirtak 
CIPOS Paz N' 3911,  

consultora 



Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

consultora Medio Ambiente Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lance 1 Pergamino ¡Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero©hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

lEmpresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

i Ubicación PERGAMINO 

Fecha 6/11/2019 HojaN° 1 de 3 

Informe N° 2309 
, 	F echa de Inicio

6/11/2019 
Análisis 

Análisis solicitado Fisicoqulmico/Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción 1 
BARRIO HERNÁNDEZ 

I 
Fecha de Extracción 6/11/2019 

M arco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto-Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EOUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo ' 	N° Serie F. Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 18010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pu —metro _Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 
/ 

Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. A 

I 

Uso 

JAN 

	

Lie en 	Soga 
ha en Seg4íridad Ambier 

	

ataruta la 	7 .13PDS Fto 39fi 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Lenta 1 Pergamino1Bucnos Aires1Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero®hotmail.com  

¡Informe N° 	
_ 	__ 

2309 Hoja 
_ r 

2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

r 	.__ 	
-- 

Parámetro 
Mét-odo—de 

Análisis 
--Bis-tillado--  

Obtenido 

 

Unidad C.A.A. j 

Recuento de Bacterias 
Heterolróficas Aeroblas 
Mesillas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : < a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/I00 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

[CONCLUSION FINAL: Desde el punto de vista de losparátnetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
;Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. Dela Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Laboratorio de Análisis Industriales 
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3VH consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lenta 1 Pergamino 1 Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero©hotmail.com  

Informe N° 
	

2309 
	

:Hoja 
	

3 de 3 

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

1 

1 
Parámetro  

_ _ 

Método de 
Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad 
__.___ 

Límite Tolerable , 
Ley 11.820 	, 

Arsénico (As) SM 3500-As C i 	0,048 mg/1 máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" E I 	42 mg/I máx.: 50 mg/1 

)V/D: No detectado. La muestra está libre del anal ito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

—56ÑCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

iProvincia de Buenos Aires. 	 _  -- 

SON t HFLGIERD 
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#Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea Pergaminol Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@liotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

'Fecha 14/11/2019 Hoja 19° 1 de 2 

Informe N° 2321 
° 	F echa de Inicio 

 Análisis 
14/11/2019 

1  Análisis solicitado 	• Fisicoquímico - Agua para Consumo 

C. 
Lugar de Extracción CARNEVALE Y SILVA 

Marco Legal ' 

. 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N9  Serie F..Calib. 

Balanza Analítica 	' PCE ABZ1OOC 1E010616 24-05-2019 

.Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Éspectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA HI11310 035663 Ante. Al 	o 

. Conductimetro HACH SensIONS 50300014069 Ante 	Uso • 



jvH Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y , 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1Pergamino1 Buenos AireslArgentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmaiLcom  

— - 
Informe N° 2321 Hoja. 2 de 2 

    

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 

_ 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido ,

Un.
idad Límite Tolerable _ 1 

Ley 11.820 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO," E .41 	I mg/I máx.: 50 mg/I 
N/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

rCONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 

consultora 



3\471 
 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergaminol Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

E mpresa  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

; Ubicación PERGAMINO 

i Fecha 18/12/2019 Hoja N° 1 de 3 

Informe N° 2409 

Análisis solicitado Fisicoquimico/Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción BARRIO 9 DE JULIO 

M arco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351179- Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04- Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N°-Seriei Fli:~1 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 16010616 24-05-2019 

Balanza Electrónica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA Hl 11310 035663 Ante. Al Us 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al Lso 

11
1; 

 4-0-131-VID 
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Mil Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea1Pergamino1Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 
	

2409 
	

Hoja 
	

2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad ,, 	C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
IleterotrOficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B I (NMP/I 00 ml) : Igual o <3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

Pseudomona «eruginosa USP 29 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

Laboratorio de Análisis Industriales 

_ 	_  
CONCLUSION FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especif eaciones ! 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Con]. 68/2007. S.P.R.R:S.; y 196/2007, S.A G.P.A., 

Ley 18284 Art. 982y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de 	de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. _  



CONCLUSIÓN FINAL  Desde el punto de vista de los parámetros analizados la muestra CUMpLI con las especific i. es 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios 'Públicos de Agua Potable y DesagüesCloacales en a 
Provincia de Buenos Aires. 

3V1.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea1Pergamino1Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 2409 Hoja 3 de 3 
J 

ANÁLISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro Método de 
Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad ; 
' 

Limite Tolerable . 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,047 mg/I máx • 0,05 mg/I 

N itrato (NO;) SM 4500- NO3-  E 42 mg/I máx.: 50 mg/I 
IV/D: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

Jiutei.n  4 ., 149-GUER° rteySenuridad 
d Ambiental 

~in 1,  OMS %a PP213al 

Laboratorio de Análisis Industriales 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1Pergamino1 Buenos Aires1Argentina 
Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación 
, 

PERGAMINO 

: Fecha 18/12/2019 Hoja N° 1 de 3 

Informe N° 2406 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción PEDRO TORRES y ECUADOR 

• 
Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
3 4/20 12 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N°408,1» ni •StiUd 

Balanza Analítica PCE ABZ I 00C IB010616 	24-05-2019 

Balanza Electrónica 	• CAS X E-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

pH —metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al Uso 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. Al U 

Laboratorio de Análisis Industriales 



!CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con leaifiCa 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.RkS.;,:y1196/2007,'§7A!d 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministetio de Salta . 	_ 	 _  

es , 
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3\AHI
Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

Informe N° 
	

2406 
	

Hoja 
	

2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

_ 

I 
Parámetro Unidad 

Método de 
Análisis 

Resultado 

Obtenido 
C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aerobias 
Mesó filas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B 1 (NMP/I 00 ml) : Igual o <3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero@hotmaiLcom  
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14.11 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

Informe N° 2406 Hoja 3 de 3 

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

Par ámetro 
Método de 

Análisis 
-R-e-Siilia-der 
Obtenido 

, 	- nnidad "1‘. . I,-  im—iTe to-ie-rable 1 
Ley 11.820 	i 

Arsénico (As) SM 3500-As C ; 	1,044 mg/! máx.: 0,05 mg/! 

Nitrato (N0i) SM 4500- NO3" E I 	44 	i  mg/! máx.: 50 mg/I 

[VID: No detectado. La muestra está libre del analito o lo contiene en una concentración inferior al límite de 
detección del método de análisis. 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE don las e-s-p-ejfi-ca-c;o—ne-sn  
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos d&Agua Potable y Desagües Cloacales en I 

i Provincia de Buenos Aires. 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1 Buenos Aires1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguereotmail.com  
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m Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación 'PERGAMINO 

Fecha 18/12/2019 Hoja N° 1 de 3 

Informe N° 2407 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico - Agua para Consumo 

Lugar de Extracción 3 DE FEBRERO y PERU 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
3 4/20 12 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción - 	Marca Modelo. 
':•‘?ve:c  ". 

Serie —F. Calib. 
.. 	. 

BalániaiAdalítica PCE ABZIO0C 113010616 24-05-2019 

Balánli El¿ctli.-61)ica CAS XE-600 161150149 24-05-2019 

Espectrofotómetro UV-Vis PERSEÉ T7DS QC103 23-09-2019 

l

pa—metro — Electrodo de vidrio HANNA H111310 035663 Ante. Al 	so 

Conductímetro HACH SensION5 50300014009 Ante. A so 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergaminol Buenos Aires1Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmailcom  
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Mi Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

Informe N° 2407 Hoja 2 de 3 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

_ . 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Helerolifficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500(e) 

Bacterias Col:formes Totales SM 9221 8 1 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudotriona °eruginosa USP 29 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE-Con las especiff 	nes 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y196/2007, S.A 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Nora A. C 	

_ _  

Bloout 
r4. 6322 t&R3R03 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lamen 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero©hotmail.com  



CONCLUSIÓN 	FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especifica iones 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua l'otablc y Desagües Cloacales en 
Provincia de Buenos Aires. 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

Informe N° 2407 Hoja 3 de 3 

ANÁLISIS FISICO QUIMICO 

• 
Parámetro 

. 	_ 
Método de 

Análisis 
Resúltado 
Obtenido 

.• 
Unidad ^ Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,046 	• mg/I Inas.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3] SM 4500- NO3" E 45 mg/I máx.: 50 mg/I 
1V/O: No detectado. La muestra está libre del ailanto o lo contiene en una concentración inferior al límite de 

detección del método de análisis. 

Laboratorio de. Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea ¡Pergamino Buenos Aires Argentina 

Tel-Fax: ( 02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelgueroC)hotmail.com  
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Medio Ambiente consultora 

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

!Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación 	 I PERGAMINO 

i Fecha 10/05/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 1551 I 	Fecha de Inicio 
I 	Análisis 	i 06/05/2019 

'Cadena de Custodia 
Municipal N° 2698 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico -Agua para Consumo 

'Lugar de Extracción 
I Chilavert y Mendoza— Remitida al Laboratorio 

1 Fecha de Extracción 06/05/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y LarrealPergamino1Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N°  Serie 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 18010616 

Espectrofotómctro Uy- 
Vis PERSEÉ T7DS QC103 

XX% 	/R. REGUERO 
Ten° y Seguridad 
guridad Ambiental 

7 ()PDS %Wat) 



lInf-o—rme N° 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Medio Ambiente 
consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 
Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

i 
[ 

Método -de 
Análisis 

ResultadoParámetro Unidad 
Obtenido C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heteroingicas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B <3 (NMP/I00 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 

[Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir.  De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

ANALISIS FISICO — OUIMICO 

[ 	
arámetro P Método de 

Análisis 
Resu ltado 
Obtenido 

Unidad  Límite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,042 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3 ) SM 4500- NOi B 26 mg/I máx.: 50 mg/1 Í 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificac one 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 

,Provincia de Buenos Aires. 

P41441EL117-121.,t'71Ó 
en Hi eneySeguridad 

he en Esel̀undad Ambiental 
Matn.aaN,‘ -OPISIleetneEiu 

Laboratorio de Análisis Industriales 



119 

yH Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANAL1SIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 10/05/2019 Hoja N° 1 de 2 

i 
Informe N° 1549 

Fecha de Inicio 
Análisis 

06/05/2019 

Cadena de Custodia 
Municipal N° 

2696 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico -Agua para Consumo 

ILugar de Extracción 
Boulevard Almafuerte y Boulevard Paraguay — Remitida al 
Laboratorio 

Fecha de Extracción 06/05/2019 

I 

iMarco Legal 

1 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie E Calib. 

Balanza Analítica PCE ABZI 00C 1B010616 

Espectrofotómetro UV- 
Vis 

PERSEÉ T7DS QC103 07-09-2017 

(

26-06-2018 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrcal Pergaminol Buenos Aires [Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

S=M4 111 	r1r1-10 
reno y Seguridad 
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3\41 
consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San N icolás y Larrea 1 Pergamino Buenos Aires 1Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@lhotmail.com  

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
— Ri-siltado 

Obtenido 
Unidad C.A.A. 	1 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas deroblas 
Mestyllas Viables 

SM 9215 B 20 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B <3 (NMP/I00 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 mi : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

L

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacionji  
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982  y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

i 	  
Parámetro 	

- 

_ 

Métodc7de 
Análisis 

-Resu ltado 
. 

Obtenido 
Unidad  Límite Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,046 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" B 22 
— 

mg/I max.: 50 mg/1 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacione 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 	 I ____ 



F. Calib. 

26-06-2018 

07-09-2017 

E9 
14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Medio Ambiente 
consultora 

San Nicolás y Larrea 1Pergamino1 Buenos Aires 1Argentina 
Tel-Fax: (02477 ) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

:Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

l'Ubicación PERGAMINO 

iFecha 10/05/2019 I 	Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 1548 F echa de Inicio
06/05/2019 Análisis ._ . 

'Cadena de Custodia 
Municipal N° 2695 

Análisis solicitado Fisicoquimico/Microbiológico -Agua para Consumo 

Lugar de Extracción Méjico y Fernando Bello — Remitida al Laboratorio 

Fecha de Extracción 06/05/2019 

I 
I egal Marco L 	 I 
, 
134/2012 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 

y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Laboratorio de Análisis Industriales 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie 

Balanza Analítica PCE ABZI 00C 113010616 

Espectrofotómetro Uy- 
Vis PERSEÉ T7DS QC103 

HELGLIERO 
Limen tane y Seguridad 
bg 	guridad Ambiental 

7 -ORM %a AP391:1u 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

Informe N° 
	

1548 
	

IHoja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

P Parámetro 
L __ 

Método de 
Análisis 

 Resultado 
Obtenido 

Unidad C.A.A. 
1 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 30 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B <3 (NMP/100 ml) : Igual o <3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

rdCZY-éEWÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

ANÁLISIS FISICO — OUIMICO 

1 	 - 
Parámetro 

L 
Método de 

Análisis Obtenido 
Resultado LíMite Unidad Tolerable 

Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,043 mg/] máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" B 1 	29 mg/1 máx.: 50 mg/I 	7 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificac es 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 

e- ranutm 
¡ny Seguridad 

ridad Ambienn3I 
7-12PDS nig NI3BOU 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmaiLcom  
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Modelo 	N SerieF. Calib. - 

ABZ100C 18010616 	26-06-2018( 

T7DS QC103 	07-09-20 

Descripción 	Marca 

Balanza Analítica 	 PCE 

Espectrofotómetro UY- 
Vis 

PERSEÉ 

3VH9  
consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1Pergamino1 Buenos Aires Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero€lhotmail.com  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 	 I 
r 10/05/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 1547 
F echa de Inicio

06/05/2019 
Análisis 

Cadena de Custodia 
Municipal N° 

2694 

lAnálisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico -Agua para Consumo 

'Lugar de Extracción 
I 

Municipalidad— Remitida al Laboratorio 

Fecha de Extracción 06/05/2019 

Marco Legal  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

[ Parámetro 
— 

Método de-  
Análisis 

Result—ado 
Obtenido _ 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterondficas Aerobias 
Mesdfflas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B <3 (NMP/100 ml) : Igual 0<3 

Bacterias,Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I 00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982y983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de  la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

ANALISIS FISICO OUIMICO 

. 
Parámetro Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 7  
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,046 mg/I . max.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" B [ 	36 	j mg/I máx.: 50 mg/I 7 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacion 
para agua potable de la Ley N° 1L820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1Pergamino1Buenos Aires 1Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotrnail.com  
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 
i 
10/05/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 1.546 Fecha de Inicio 	
1
i 

i 	_ _Análisis 06/05/2019 

Cadena de Custodia 
Municipal N° 2693 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico -Agua para Consumo 

Lugar de Extracción 
1 

Custodio Duarte y Av. Hipólito Yrigoyen — Remitida al 
Laboratorio 

Fecha de Extracción 1 06/05/2019 

'Marco Legal 
I 
i 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EOUIPOS UTILIZADOS 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y LarrealPergaMinolBuenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Ce!: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Descripción 	 Marca Modelo TNTÓ  Serie 

Balanza Analítica PCE ABZI 00C 18010616 

Espectrofotómetro UY- 
Vis 

PERSEÉ T7DS QC103 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergamino1 Buenos Aires [Argentina 
Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

Informe N° 
	

1546 
	

Hoja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

- Método dé-  — Resultado ---- - 
Parámetro 

Análisis 	Obtenido 	
Unidad 	C.A.A. 1 

Recuento de Bacterias 
lielerolrójleas Aerobias 	 SM 9215 B 	10 	(UFC/ml) (*) 	: <a 500 (*) 
Memyllas Viables  

Bacterias Conformes Totales 	SM 9221 B 	<3 	(NMP/100 ml) 	: Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales 	SM 9223 	Ausencia 	A-P/100 ml 	: ausencia 

Pseudomona aeruginosa 	USP 29 	Ausencia 	A-P/100 ml 	: ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. .  

ANALISIS MICO - OUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 	_ 
Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C ! 	0,044 mg/] máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" B1 	38 mg/1 máx.: 50 mg/I 	/ 

CONCLUSION FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacione 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 

Nora A. 
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Laboratorio de Análisis Industriales 



14.11 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

1- 
¡Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 

MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO • 

Fecha 10/05/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 1545 F echa de Inicio
06/05/2019 Análisis 

Cadena de Custodia 
. Municipal N° 2692 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico -Agua para Consumo 

'Lugar de Extracción Scalabrini Ortiz y Gral. Mosconi — Remitida al Laboratorio 

Fecha de Extracción 	i 06/05/2019 	 ' 

M arco Legal 	
I 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII —Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1 Pergamino 1 Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Ce!: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero@hounail.com  

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie E. 	al.b. 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 1B010616 26-06-2018 

Espectrofotómetro UY- 
- 	Vis PERSEÉ T7DS QC103 07-09-2017 



14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

San Nicolás y Larrea 1 Pergaminol Buenos Aires ¡Argentina 
Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 

e-mail: jhelguero@hotmail.com  

'Informe N° 
	

1545 
	

Hoja 
	

2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro 
-Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Heterolrófieas Aerobias 
Illesólilas Viables 

SM 9215 B 20 (UFC/m1) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Conformes Totales SM 9221 B <3 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Conformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 mi : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/mi y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982y  983 de la Dir.  De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud.  

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C I 	0,043 mg/1 máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" B 26 mg/1 máx.: 50 mg/] 7 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las cspecificaci. e 
para agua potable de la Ley N° 1L820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 	_ 
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14.1 Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

consultora 

PROTOCOLO DE ANAL1SIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Empresa DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha 10/05/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 1544 F echa de Inicio
06/05/2019 Análisis 

Cadena de Custodia 
Municipal N° 

2691 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico -Agua para Consumo 

Lugar de Extracción Pedro Torres y Ecuador — Remitida al Laboratorio 

'Fecha de Extracción 06/05/2019 

Marco Legal 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrca 1 Pergamino 1 Buenos AireslArgentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cc!: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotrnailtom  



11nforme N° 1544 Hoja 2 de 2 

   

3\4-1 consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Lama 1 Pergaminol Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
jhelguero®hotmail.com  

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

. _ 	_ 

Parámetro 
-- 

Método de 
Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Helerotróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 9221 B , 	<3 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/I00 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde a punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982 y 983 de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud. 

ANALIS1S FISICO OUIMICO 

r  
Parámetro 

Método de 
_ 	Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad Límite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,044 mg/I máx.: 0,05 mg/I 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" B 	38 mg/1 máx.: 50 mg/1 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacione 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la 
Provincia de Buenos Aires. 
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consultora 

Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 'Pergamino ¡Buenos Aires 1 Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 )15558669 
e-mail: jhelguero@hotmailcom  

PROTOCOLO DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

i 

1
Empresa 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS — 
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 

Ubicación PERGAMINO 

Fecha I  10/05/2019 Hoja N° 1 de 2 

Informe N° 1543 
F echa de Inicio 06/05/2019 

Análisis 
Cadena de Custodia 
Municipal N° 

2690 

Análisis solicitado Fisicoquímico/Microbiológico -Agua para Consumo 

Lugar de Extracción Barrio José Hernández — Remitida al Laboratorio 

iFecha de Extracción 06/05/2019 

M arco Legal  1 
I 

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Ley 18284/69 y 
su Decreto Reglamentario 2126/71 Código Alimentario Argentino 
(C.A.A.) Capitulo XII — Articulo 982. Ley 11820/04 - Resol. Conjunta 
34/2012 y 50/2012 

EOUIPOS UTILIZADOS 

Descripción 	 Marca Modelo N° Serie 

Balanza Analítica PCE ABZ1OOC 1B010616 

Espectrofotómetro UY- 
Vis 

PERSEÉ T7DS QC103 

TfCalib.;  I 

26-06-2018 

07-09-201 
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1+1  Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Medio Ambiente 

Laboratorio. de Análisis Industriales 
San Nicolás y Larrea 1Pergamino1Buenos Aires ¡Argentina 

Tel-Fax: (02477) 410440 Cel: ( 02477 ) 15558669 
e-mail: jhelguero@hotinail.com  

ilnforme N° 1543 Hoja 	

... 	_ 

._ 
2 de 2 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

1 
I 	Parámetro 

Método dé-  
Análisis 

Resultado 
Obtenido 

Unidad C.A.A. 

Recuento de Bacterias 
Helerolróficas Aerobias 
Mesófilas Viables 

SM 9215 B 10 (UFC/ml) (*) : <a 500 (*) 

Bacterias Coliformes Totales SM 92218 <3 (NMP/100 ml) : Igual o < 3 

Bacterias Coliformes Fecales SM 9223 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

Pseudomona aeruginosa USP 29 Ausencia A-P/100 ml : ausencia 

(*)...en el caso de que el resultado supere los 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros 
indicados solo se deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN FINAL- Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificaciones 
bacteriológicas para agua potable del Código Alimentario Argentino Res. Conj. 68/2007, S.P.R.R.S.; y 196/2007, S.A.G.P.A., 
Ley 18284 Art. 982  y 983  de la Dir. De Promoc. De la Salud de la Sec. de Atenc. Sanitaria del Ministerio de Salud.  

ANALISIS FISICO - OUIMICO 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Resultado 
Obtenido 

Unidad Limite Tolerable 
Ley 11.820 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,049 mg/I max.: 0,05 mg/1 

Nitrato (NO3) SM 4500- NO3" R l 	35 mg/I máx.: 50 mg/I 	/ 

CONCLUSIÓN 	FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE con las especificacion s 
para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloaceles-en la 
Provincia de Buenos Aires. 

consultora 
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