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Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales 
consultora 

INFORME DE RESULTADOS 

Protocolo N°: 4192 

Empresa: Dirección de Obras y Servicios 
Sanitarios Municipalidad de Pergamino 

Ubicación: Francia 620 — Pergamino, Buenos 
Aires. 

Fecha de ingreso: 2 de marzo de 2022 

Muestra: Tanque Francia y Mitre 

Análisis solicitado: Fisicoquímico/Microbiológico 

Marco Legal: Ley Nro. 11820 Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües 
Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 

J 

Equipos utilizados 
	

Marca 
	

"Modelo 	 N° Serie 

Autoclave 

Balanza Analítica 

Baño Termostático 

Conductímetro 

Electrodo de pH 

Espectrofotómetro UV-Vis 

Estufa de Cultivo/Germinación 

Estufa de Secador/Esterilización 

ABZIOOC 

TDK/2 

Sens I ON5 

HI11310 

T7DS 

TDC-G/D30 
DIGITAL 

TECNODALVO 	1 T0E30 

1 é I

_ 

 

BIOTEC 

PCE 

TECNODALVO 

HACH 

HANNA 

PERSEÉ 

TECNODALVO 

18010616 

50300014009 

035663 

QC103 

Parámetro 
	

Método 	Resultadó 
	

Unidad 
	

Ley 11820 

Bacterias Heterotróficas 
	

• SM 9215 B 
	

• 80 
	

UFC/ml 
	

: < 1001  

Coliformes Totales 
	

SM 9221 B 
	

< 1,1 
	

NMP/100 ml 
	

: <2,2 

Escherichia Col i 
	

SM 9223 
	

Ausencia 
	

A-P/100 ml 
	

: Ausencia 

Pseudomona Aeruginosa 
	

SM 9213 F 
	

Ausencia 
	

A-P/100 ml 
	

: Ausencia 

En el caso de que el resultado supere los 100 UFC/m1 y se cumplan el resto de los parámetros indicados so 
deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

CONCLUSIÓN 	FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestia CU 
con las especificaciones bacteriológicas para agua potable de la Ley 11820 Prestación de: los S vicios 
Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 
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Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente 
Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales 

Parámetro Método Resultado Unidad Ley 11820 

Alcalinidad Total (CaCO3) SM 2320 B 475 mg/I No especifica 

Arsénico (As) SM 3500-As C 0,04 mg/1 máx.: 0,05 

Cloruro (C1') SM 4500 -cr B 36 mg/I máx.: 250 

Dureza Total (CaCO3) SM 2340 C 139 mg/I No especifica 

Fluoruro (E) SM 4500-E D 1,4 mg/1 máx.: 1,5 

Hierro (Fe) SM 3500-Fe D <0,I mg/I máx.: 0,3 

Nitrato (NO3) SM 4500= NO3" B 	„e-  50 
\ 	( 	\ 

mg/! máx.: 50,0 

Nitrito (NO2-) SM 4500- N01" B e 	<0,03 máx.: 3,0 

pH (H.) SM 4500 FI' ,/ 	7,70, U,pH 6,5 — 8,5 

Sólidos Disueltos Totales `SM 2540 B 818 mg!! máx.: 1500 

Sulfatos (504-2) SM 4500--  Sa,-2  E 60 nig/1 máx.: 250 

CONCLUSIÓN FINAL: Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE 
con las especificaciones bacteriológicas para agua potable de la Ley 11820 Prestación de los Servicios 

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 

Larrea N°6121 Pergamino! Buenos Aires ¡Argentina 
(02477) 410440 / 15558669 

jhelguero@hotmail.com  
wwwámhconsultora.com.ar 	

Hoja 2 de 2 Protocolo 4192 



t 1'. 

Marca N° Serie -••-, 	• 
Modelo Equipos utilizados 

IB010616 ABZ1OOC 

TDK/2 

TDC-G/D30 
DIGITAL 

BIOTEC 

PCE 

TECNODALVO 

TECNODALVO 

Autoclave 

Balanza Analítica 

Baño Termostático 

Estufa de Cultivo/Germinación 

Resultado 	Unidad 	Ley 11820 Método Parámetro 

INFORME DE RESULTADOS 

Protocolo N°: 4234 	 Fecha de ingreso: 16 de Marzo de 2022 

Empresa: Dirección de Obras y Servicios 	Muestra: Tanque F y M 

Sanitarios Municipalidad de Pergamino 

Ubicación: Francia 620 — Pergamino, Buenos 	Análisis solicitado: Microbiológico 

Aires. 

Marco Legal: Ley Nro. 11820 Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües 
Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 
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3\4-1 	, Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente 
Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales 

consultora 

Bacterias Heterotróficas 

Bacterias Coliformes Totales 

Escherichia Coli 

Pseudomona Aeruginosa, 

SM 9215 B 	<10 

SM 9221 B 	<1,1 

- J L• SM 9223 	Aulerici& 

SM 9213 F z" 	Ausencia, 

UFC/ml 	: < 100' 

	

NMP/100 ml 	: < 2,2 

	

A-P/I00 ml 	: Ausencia 

	

A-P/100 ml 	: Ausencia 

En el caso de que el resultado supere los 100 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indica s solo se 

deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

• 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la mues atUMPLE 
I 

con las especificaciones bacteriológicas para agua potable de la Ley 11820 Prestación de I s Servicios 

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 

Larrea N°6121Pergamino1 Buenos Aires 1 Argentina 
(02477) 410440 / 15558669 

jhelguero@hotmail.com  
www.jmhconsultora.com.ar 	
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deberá exigir la higienización reservorio y un nuevo examen Bacteriológico. 

I  En el caso de que el resultado supere los 100 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indicados sol se 

Recuento de Bacterias 
Heterotróficas Mesófilas 

Bacterias Coliformes Totales 

Escherichia Coli 

Pseudomona Aeruginosa 	• JSM 9213 F 

SM 9215B 

SM 9221 B 

SM 9223 

<1,1 	NMP/100 ml 

Ausencia 	K-13/100 ml 
• 

.Ausencia:, :, A-P/I00 ml 

'<10 	UFC/ml : < 100' 

: < 2,2 r  : Ausencia 

: Ausenci 

CONCLUSION FINAL:  Desde el punto de vista de los parámetros analizados, la muest 

con las especificaciones bacteriológicas para agua potable de la Ley N° 11.820. Pres 

Servic. 	úblicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires 

LE 
de los 

Larrea N°6121 Pergamino 1 Buenos Aires 'Argentina 
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www.jmhconsultora.com.ar  
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14-1 	Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente 
Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales 

consultora 

INFORME DE RESULTADOS 

Protocolo N°: 4171 	 Fecha de ingreso: 21 de Febrero de 2022 

Empresa: Dirección de Obras y Servicios 	Muestra: Tanque PPS 
Sanitarios Municipalidad de Pergamino 

Ubicación: Francia 620 - Pergamino, Buenos 	Análisis solicitado: Fisicoquímico/Microbiológico 
Aires. 

Marco Legal: Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües 
Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 

• 
Equipos utilizados 	 , Marca 

	
Modelo 
	

N° Serie 

Autoclave 

Balanza Analítica 

Bailo Termostático 

Conductímetro 

Electrodo de pH 

Espectrofotómetro Uy-Vis 

Estufa de Cultivo/Germinación 

Estufa de Secado/Esterilización 

BIOTEC 

PCE 

TECNODALVO 

HACH 

HANNA 

PERSEÉ 

TECNODALVO 

TECNODALVO 

ABZIOOC 

TDK/2 

SensION5 

HI11310 

T7DS 

TDC-G/D30 
DIGITAL 

TDE30 

113010616 

50300014009 

035663 

QC103 

Parámetro 
	

Método 
	

Resultado 	Unidad 	Ley 11.820 
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Consultora en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente 

Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales 

Parámetro Método Resultado 	Unidad 	Ley 11.820 

Alcalinidad Total (CaCO3) 

Arsénico (As) 

Cloruro (Cr) 

Dureza Total (CaCO3) 

Fluoruro (E) 

Hierro (Fe) 

Nitrato (NO3 ) 

Nitrito (NO2-) 

pH (He) 

Sólidos Disueltos Totales 

Sulfatos (SO4-2) 

SM 2320 B 

SM 3500-As C 

SM 4500 -C1-  B 

SM 2340 C 

SM 4500-y D 

SM 3500-Fe D 

SM 4500- NO3" B 

SM 4500- NO2-

SM 4500 H.' B 

SM 2540 13 

SM 4500- Sa4-2 E 

504 

0,03 

67 

129 

1,4 

<0,1 

40 

<0,03 

7,94 

1000 

50 

mg/I 

mg/I 

mg/I 

mW1 

mg/I 

mg/1 

mg/I 

mg/I 

U pH 

mg/I 

mg,/1 

No especifica 

máx.: 0,05 

máx.: 250 

No especifica 

máx.: 1,50 

máx.: 0,30 

máx.: 50 

máx.: 3,0 

6,5 — 8,5 

máx.: 1500 

máx.: 250 

I 

CONCLUSIÓN FINAL:  Desde,e1 punto de vista de los parámetros analizados, la muestra CUMPLE 
con las especificaciones para agua potable de la Ley N° 11.820. Prestación de los Servicios ublicos de 
Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 

Larrca N°612 Pergamino !Buenos Aires 1 Argentina 
(02477) 410440 / 15558669 

jhelguerogiotmaiLcom 
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Hoja 2 de 2 Protocolo 4171 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

